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Detección de Descargas Parciales en Transformadores  
Por Medición de la Emisión Acústica 

 
El ensayo se efectúa con el transformador en servicio 

 
Las descargas parciales producen una degradación de 

las aislaciones que termina generalmente en una falla.  

En los transformadores de potencia o medición que 

usan aceite como dieléctrico y tienen cuba de metal a 

potencial de tierra se puede detectar la presencia de 

descargas parciales por métodos acústicos con el 

transformador en servicio. 

 

 
Sensor Acústico que se adosa sobre la 

pared del transformador 
 

 

En los transformadores de potencia los ensayos se 

efectúan según el procedimiento establecido en la 

Norma IEEE Std. C57.127-2000. 

Estos ensayos son complementarios de los análisis 

químicos y cromatográficos sobre muestras del aceite. 

 

 
 

En los transformadores de medida el método 

acústico es el único que permite probarlos 

rápidamente sin sacar el transformador de 

servicio. 
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